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19.01.2024
10049266

Datum
Kundennr.

2324114 Untersuchung auf Parameter der Gruppe A nach TrinkwV
294699 Trinkwasser

17.01.2024

17.01.2024 10:00

AGROLAB Dirk MaBmann (3550)

238

Probenahme nach Zweck "a" (mikrobiologisch)
Zapfstelle thermisch desinfiz.
Gemeinde Ahlefeld-Bistensee

Messpunkt Hotel Katerberg, Kiiche
Strale Hauptstr. 8
PLZ/Ort OT Ahlefeld
Brunnen-Aktenzeichen 0286-Ahlefeld
Amtl. Messstellennummer 250000660000000003355
Grenzwert
Einheit Ergebnis Best-Gr.  TrinkwV Methode

PhyS|kaI|sch-chem|sche Parameter S
PpH-Wert (vor Ort) 1 . 754 2 ] 65-95 | | DINENISO 10523 : 2012-04 |
Wassertemperatur (vor Ort) c_ .83 o | o J DIN 38404-4 : 1976-12 ?
Leitfahigkeit bei 25°C (Labor) uSlem | 593 10 | 2790 | __DIN EN 27888 : 1993-11 |
pH-Wert (Labor) ) | ‘ 7,68 2 65-95 _ | DINENISO 10523 : 2012-04 |
Temperatur (Labor) , I°’c 168 0 | f . DIN 38404-4 : 1976-12
Trubung (Labor) INTU ... 018 005 | 1 | - DIN EN ISO 7027 : 2000-04 |
'SAK 436 nm (Farbung, quant.) m-1_ - 026 01 | 05 | __DIN EN ISO 7887 : 2012-04
pH-Wert (bei SAK 436- 786/ 0 | DIN EN ISO 10523 : 2012-04 |
Messung) e : | ! ; .
Temperatur (bei SAK 436- l°C 18,4 0 | ‘ | DIN 38404-4 : 1976-12
Messung) I N N ] b ]
Sensorische Prufungen
Geruch (vor Ort) | ohne | o  DINEN 1622 : 2006-10 (Anhang C)
\Geschmack organoleptisch (vor annehmbar| 0 'DIN EN 1622 : 2006-10 (Anhang C)
|Ort) | | | | ‘ |
Probenahmebedlngungen o e S
KWMWAS (vor Ort) L | Kaltwasser, | _keine Angabe
Mlkroblologlsche U_ntersuchungen - , 7
Koloniezahl bei 20°C _KBE/MI | o 0o | 100 | | TrinkwV §43 Absatz (3) : 2023-06 |
@lonlezahl bei 36°C |KBE/mI | 0 0 | 100 | | TrinkwV/ §43 Absatz (3) : 2023- 06
E.coli ___KBEMOOMI| g 0 | o0 ] _ DINENISO 8308-1 : 2017-09 ‘
Collforme Baktenen ) |KBE/100m| | ‘ 0 o 0 - DIN EN ISO 9308-1: 2017-08 }
\Intestmale Enterokokken )KBE/100mI\ 0 0 ‘ 0 | DIN EN SO 7899-2 : 2000-11
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itiert. AusschlieBlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbot " *) " gekennzeichnet.

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkredi
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eMail: kiel@agrolab.de www.agrolab.de Your labs. Your service.
Datum 10.01.2024
} Kundennr. 10049266
PRUFBERICHT
Auftrag 2324114 Untersuchung auf Parameter der Gruppe A nach TrinkwV
Analysennr. 294699 Trinkwasser

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfiighar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die

Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen beziiglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie
2009/90/EG der Européischen Kommission.

Grenzwert TrinkwV: Grenzwert/Anforderung der "Verordnung iiber die Qualitst von Wasser fiir den menschlichen Gebrauch
(Trinkwasserverordnung - TrinkwV)", Stand 20.06.2023

Die Probenahme erfolgte gem: DIN ISO 5667-5 : 2011-02; DIN EN ISO 19458 : 2006-12
Die vollstindigen Probenahmeprotokolle sind auf Anfrage verfligbar. S -

Das Wasser entspricht, soweit untersucht, den Anforderungen der
Trinkwasserverordnung.

Beginn der Priifungen: 17.01.2024
Ende der Priifungen: 19.01.2024 10:12

Die Ergebnisse beziehen sich ausschiieRlich auf die gepriiften Gegensténde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme

verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht fiir die vom Kunden bereitgesteliten

schriftliche Genehmigung ist nicht zuléissig. Die Ergebnisse in diesem Prifbericht werden gemaR der mit lhnen schriftlich gemén
Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.
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AGROLAB Umwelt Herr Jesco Reimers, Tel. 0431/22138-585
Service Team Wasser, Email: wasser.kiel@agrolab.de
Verteiler
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